Strojirensky zkuSebni stav, s.p.
Certifikaéni organ certifikujici produkty
 Hudcova 424/56b, 621 00 Bmo, ¢ Ceska republika

vydava

CERTIFIKAT
éislo: B-02845-1 9

vyrobci: BLAZE HARMONY s.r.o.
Trméavka 37
751 31 Lipnik nad Beévou VI
Ceska republika

identifikacnl Sislo: 27816273

na vyrobky: Kotle teplovodni kombinované na dfevo a drevni pelety

typové oznaden: BLAZE COMFORT COMBI 15, BLAZE COMFORT COMBI 20,
BLAZE COMFORT COMBI 25, BLAZE COMFORT COMBI 30

viz 2. strana

Strojirensky zkudebni dstav, s.p., potvrzuje, Ze provedl s vyhovujicim vysledkem polatedni zkoudku
typu vySe uvedenych vyrobkd vsouladu s poZadavky uvedenymi v §7 odst. 2 nafizenl viady
€. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016 Sb,

PouZité normativni dokumenty:
CSN EN 303-5:2013, CSN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 ed.3:2012,
CSN EN 60335-2-102 ed.2:2016, CSN EN 62233:2008 a nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.

Pouzité certifikatni schéma: CSN EN ISONEC 17067:2014, schéma 1a.

Certifikat byl vydan na zékladé zavéreéného protokolu o potatetni zkoudce typu &. 30-14627/2/TZ ze
dne 2019-09-27, vystaveného Strojirenskym zkuSebnim dstavern, s.p. Zévéredny protokel obsahuje
zavery posouzeni a idaje pro identifikaci vyrobku.

Certifikat plati do 2021-11-30 za piedpokladu, 2e jeho drZitel neporusi pravidla pro nakladani
s certifikatem.

Tento certifikat nenahrazuje plislugny dokument vydany autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na 2. strané.
;. ‘ ".-.",': -
V Brné dne 2019-11-07 £ . E SO \’\.I-/Lk

Ing. Tomas Hruska
reditel
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Specifikace vyrobk({:

Jmenovity tepelny vykon
Typ kotle W] — {
dievo —A dievni pelety — C1 |
BLAZE COMFORT COMB1 15 15,0 15,0
BLAZE COMFORT COMBI 20 20,0 20,0
BLAZE COMFORT COMBI 25 250 I 20,0
BLAZE COMFORT COMBI 30 30,0 20,0

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

Pro Gdely uvadeéni vyrobkl na trh mhze byt certifikat pouZivan v dobé jeho platnosti a za pfedpokladu,
Fe plati ustanoveni norem, podle kterych byly vyrobky certifikovany. Pii zm&né& a vydénl novych
normativnich dokumentl vztahujicich se k certifikovanym vyrobkim je tfeba pouZiteinost cerifikatu
pfezkoumat.

Certifikat se miZe pouZivat pouze jako certifikat vyrobki, jejichZ specifikace je uvedena na 1. a 2.
strand. To plati i pro pou2iti v reklamnich, propaga&nich a komergnich materialech. Neopravnéngé
nebo klamavé pouZziti certifikdtu miZe mit za nasledek jeho odnéti.

Je zakazano meénit, dopliiovat nebo prepisovat Udaje v cerfifikatu.

Certifikdtem nelze dokladat viastnosti vyrobkd, u kterych byla pravedena bez souhlasu Strojlrenského
zkuebniho Ustavu zména oviiviiujici shodu s normami specifikovanymi na pfedchazejici strané.

Certifikadni organ poZaduje, aby drZitel certifikatu ved) zaznamy o vdech stiZnostech a opatienich
k naprave, které se tykaji vyrobki, na né2 se vztahuje tento certifikat.

B-02845-19 Strana 2 (2)



Strojirensky zkusebni Ustay, s.p., Brmo, Cesk4 republika
Instytut Badawczy Przemyshi Maszynowego, przedsigbiorstwo paristwowe, Repubiika Czeska

OSVEDCENIi O ZKOUSCE
CERTYFIKAT Z PROBY

Cislo

Numer

Vyrobce = Praducent

Vyrobek — Produkt

Typové oznaleni — Oznaczenie lypu

PoZadavky na ekodesign — Wymagania

dot. ekodesignu

Metoda zkougek — Metoda prob

Zplsob topeni — Spassh ogrzewania

Preferované palivo —

Vysledky ~ Wyniki

Typ-Typ

Praferowany opaf

Jmenovity vwkon — Moc znamionowa

CO (10% O3)
0GC (10% O2)
Prach — Py# (10% Og)
NOx (10% 02)

UZitetna idinnost
— Sprawnoasc uivleczna

mg/mn>

mg/m,>
mg/m,
mgima>

%

SniZeny vykon — Moc obnizona

CO (10% Oy)

0GC (10% O2)

Prach - Py (10% O,)
NOx (10% 02)

UZitetna Géinnost
- Sprawnosd uzyteczna

mg/mp’

mg/m,>
|'|"|gll'|"|na
mg/me

%

0-B-02460-19, strana - strena 1 (2)

Stro)iransky zkutebn
Engineering Test Institute

0-B-02460-19

BLAZE HARMONY s.1.0.
Trnévka 37, 751 31 Lipnlk nad Bedvou Vi

Ceska republika - Republika Czeska

Kotel teplovodni — Kociof cleplowodny

BLAZE COMFORT COMBI 15, 20, 28, 30

Nafizenf Komise (EU) & 2015/1189, pfiloha II, &. 1

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/1189, zatgeznik I, art. 1
Nafizeni Komise (EL) & 2015/1187, piiloha Il
Rozporzgdzenie Komisff (UE} nr 2018/1187, zafgcznik if

¢SN EN 303-

ruéni — reczni

5:2013

-}

dfevo - A — drewno A

BLAZE
COMFORT
COMBI
15

162
7

16
168

82,7

663
25

135

\ }quﬂ: o irigriE; Had

BLAZE
COMFORT
COMBI
20%)

146
5

16
167

83.3

498
22

136

83,5

BLAZE
COMFORT
COMEI
25"}

131
4

16
167

83,8

332
19

136

84,3

Niega &, HidCova#BA/565, §21 00 Brno, Cosks republika
BOvaly24/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

BLAZE
COMFORT
COoMBI
30

115
2
16

166

167
16

137

85,2




®

Sezonnl emise — Emisfe sezonowe

BLAZE BLAZE BLAZE BLAZE
Tvo—T COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT
w-1rp COMBI COMBI COMB! COMBE!
1% 20 25 %) 30
CO (10% Og} mg/m,’ 162 146 131 115
OGC (10% O2) mgims’ 7 5 4 2
Prach - Pyl (10% O3) mg/im,’ 16 16 16 16
NOx (10% 032) mglm,” 168 167 167 166
BLAZE BLAZE BLAZE BLAZE
Tvo— T COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT
yp— e COMBI COMBI COMEI COMBI
15 20 %) 25 %) 30
nson % B2,7 83,3 83,8 84,4
F1 % 3 3 3 3
F2 % 0,5 05 0.4 04
Sezonni energeticka GEinnost — Sezonows efektywnosé energetyczna
ns % 79 80 80 81
Index energetické Géinnosti — Wskaznik efektywnosci energetycznej
EEI 118 117 118 119
Tfida energetické Géinnosti — Klasa efektywnoscef energetycznef
A+ A+ At A+

*} hadnaty deklarevany vyrobeem — warlodei zadeldarowane przez producents

Protokel &. = Profokét nr,

30-14627/2(T a protokoly navazujici — i profokoly nawiazuizce,
vydané Zkudebni laboratofi &. 1045.1, akreditovanou ClA 0.p.s.,
islo osvéddeni o akreditaci 491/2018

wydane przez Laboraforium Badawcze nr 1045.1, akredyfowane
przez CIA 0.p.5., numer $wiadlectwa akredytaci 491/2018

Podklad pro vydani osvaddeni
— Podstawa wydania certyfikatu

Strojirensky zkuSebni (stav, s.p. timto osvédéeni o zkousce potvrzuje, $o u pFedmétného wyrobku proved|
zkousky a vypodly s vyde uvedenymi vysledky.

Instytut Badawezy Przemystu Maszynowego, przedsiebiorsiwo paristwowe niniejszym cerlyfikalemn polwierdza, Ze
dokonat oceny przedmiotowego produktu oraz przeprowadzi proby i obliczenia z podany i ponizef wynikami.

Brno, 2019-05-26

" Vadouei zkusebny tepelnych a ekologickych zafizeni
kierownik zakiadu badawczego urzgdzen ciepinych i ekologicznych
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Strojirensky zkufebni dstav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceoské republika .
Engineering Test Instituts, public enterprise, Hudeova 424/56b, 621 00 B, Czech Republic
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Strojirensky zkusebni Gstav, 3.p., Brno, Geské republika
Instytut Badawczy Przemysiu Maszynowego, przedsieblorstwo paiistwowe, Republika Czeska

OSVEDCENi O ZKOUSCE
CERTYFIKAT Z PROBY

o 0.8.02461-19

Vyrobee — Prochicent BLAZE HARMONY s.r.o.
Trnavka 37, 751 31 Lipnik nad Be&vou VI
&eska republika - Republika Czeska

Vyrobek — Produkt Kotel teplovadni — Kociol ciepfowodiny

Typové oznadent — Oznaczenle typu BLAZE COMFORT COMBI 15, 20, 25, 30

Naifizenf Kemise (EU) & 20151188, piiloha I, &, 1
PoZadavky na ekodesign ~ Wymagania Rozporzgdzenie Komigji (UE) nr 2015/1 189, zalqeznik I, art. 1

dot. ekodesignu Nafizeni Komise (EU) & 2015/1 187, piiloha 1l
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2018/1187, zalgeznik it

Metada zkousek - Mefoda préb SN EN 303-5:2013

Zplisob topani -~ Sposdb ogrzewania automatické - awtomatyezne

Preferované palivo — Preferowany opaf drevni pelety - C1 — Pallet drzewny - C1
Visledky — Wyniki

BLAZE BLAZE BLAZE BLAZE

e~ U W oo
15 20%) 25 %) 30

Jmenovity vykon — Moe znamionowa
€O (10% 02) mg/mg® 54 63 63 63
GGC (30% Oy) mg/m> 1 1 1 1
Prach - Py (10% O3) mg/m,’ 14 17 17 17
NOX (10% 02) mg/my’ 155 157 157 157
st“:c"a “aggzgﬁ“zn . % 86,7 86,7 86,7 86,7
Snizeny vykon — Moc obnizona
CO {10% Oz) mg/m,> 148 143 143 143
OGC (10% O2) mg/me’ 3 5 5 5
Prach — Py (10% Oa) mg/m,’ 34 16 16 16
NOx (10% 02) mgime 138 155 155 155
B lainost % 84,3 85.7 85,7 85,7

— Sprawno$é udyteczna

0-B-02461-19, strana — strona 1 (2}
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Sezonni emise — Emisje sezonowe

BLAZE BLAZE BLAZE BLAZE
e COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT
ye—1typ COMBI COMBI COMBI COomBI

15 20%) 25 %) 30
CO (10% O2) mgim,® 135 131 131 131
OGC (10% O3} mgim,’ 3 5 5 5
Prach — Py (10% Oz) mgim,® 31 16 16 18
NOx (10% 02) mgim,’ 140 155 155 156
BLAZE BLAZE BLAZE BLAZE
T COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT
yp—iyp COMBI COMBI COMBI COMBI
15 20 %) 25 %) a0
nson % 85 88 86 86
F1 % 3 3 3 3
F2 % 2 2 2 2

Sezonni enargeticka Géinnost — Sezonowa efektywnosc energetyczna
ns % 80 81 a1 81

Index energetické O&innosti - WskaZnik efektywnodct energetycznel
EEI 118 120 120 120

Tiida energetické Géinnosti — Klasa efektywnodci energetycznef
A+ A+ A+ A+

" hodnoty deklaroviny vyrobeem — wartodel zadekizrowanse przez producenta

Protokol &. —~ Protakdt nr.

30-14627/2/T a protokoly navazujici — 7 protokoly nawigztifgce,
Podklad pro vydani osvédéeni vydané Zkugebni laboratofi 8. 1045.1, akreditovanou CIA o.p.s.,
- Podsfawa wydania cerfyfikaiu Giglo osvédéeni o akreditaci 491/2018

wydane przez Laborafornium Badawcze rir 1045.1, akredyfowane

przez 8IA o.p.5., numer $wiadectwa akredytaci 49172018

Strojirensky zkusebni dstav, s.p. timto osvédleni o zRoudce potvrzuje, Ze u pledmétného wrobku provedl
zkousky a vwypolly s vyie uvedenymi vysledky.

instytuf Badawczy Przemysiu Maszynowego, pizedsigbiorstwo paristwowe ninfefszymn cerlyfikatem potwierdza, Ze
dokonaf oceny przedmiotowego produkiu oraz przeprowadzif préby | obliczenia z podanymi ponizef wynikami,

Brno, 2019-09-26

B B | ilan Holomek
Yo 0 wedouc! zkudebny tepelnych a ekologickych zatizenl
Kierownik zakiadu badawczegoe wizqdzeli ciepinych i ekologicznyeh
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Strojirensky zkugebni ustav, s.p., Bmo, Ceska republika
Instytut Badawc2y Przemysiu Maszynowego, przedsighiorstwo paristwows, Republika Czeska

OSVEDCENI O ZKOUSCE
CERTYFIKAT Z PROBY

Cislo
numer  O-B-02458-19
Vyrobca — Producent BLAZE HARMONY s.r.0.
Trmavka 37, 751 31 Lipnik nad Beévou VI
Ceska republika — Republika Czeska
Vyrobek — Produki Kotel teplovodni — Kociol cleplowodny
Typové oznadeni
Oznaczenis typu BLAZE COMFORT COMBI 15, 20, 25, 30
Metoda zkoudek — Metoda prib GSN EN 303-5:2013
Zpisob topeni ~ Sposdb ogrzewania automatické - automatyezne
Preferované palivo - Preferowany opal dievni pelety - C1 - Peflet drzewny = C1
Tiida - Klasa 5
Vysledky — Wyniki
BLAZE BLAZE BLAZE BLAZE
Typ = Tip COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT

COMBI 15 COMEI 20 *) COMBI 25 *) COMBI 30
Jmenovity vwkon — Moc zramionowa

CO (10% Os) mg/m.’ 64 63 83 63 Max. 500 mg/my,>
OGC (10% Oy) mg/mn’ 1 1 1 1 Max. 20 mg/m,’
Prach- P
(10% O2) vl mgimy> 14 17 17 17 Max. 40 mg/m.®
Uinnost — Sprawnosd % 94,2 04,2 94,2 94,2

BLAZE BLAZE BLAZE BLAZE
Typ - Typ COMFORT  COMFORT COMFORT COMFORT

COMBI15 COMBI 207 COMBI 25 *) COMBI 30
SniZeny vwkon — Moc obniZzona

CO (10% O) mg/me> 148 143 143 143 Max. 500 mg/m.>
OGC (10% Oy) mg/my’ 3 5 5 5 Max. 20 mgim®
Prach = Py 3 3
(10% O2) mg/mn 14 16 16 16 Max. 40 mg/my
Uginnost - Sprawnosé % 91,6 93,1 83,1 93,1

*Y hodnoty deklarovény wrobcem - werlosci zadeiiarowane przez producenta

Protokol & = Protokdt nr. 30-14627721T

Podklad pro vydéni osvédéeni p -
1 - vydany Zkusebni laboratoft & 1045.1, akreditovanou GIA o.p.s., Sislo
RO e codyBkaty osvédeani o akreditaci 491/2018

wydane przez Laboratoriun Badawcze nr 1045.1, akredylowane
przez CIA o.p.s., nuter Swiadectwa akredytaci 491/2018
Strojirensky zkuZebni Ustav, s.p. timto osvédéeni o zkousce potvizuje, Ze u pledmétného wyrobku proved|
Zkougky a vypodty s vyde uvedanymi vysiedky. "
Instytut Badawczy FPrzemysiu Maszynowego, przedsiebiorsiwo parstwowe nj
dokonal oceny preedmiotowego produkiy oraz przeprowadzil proby fcZes

Y e TR . Milan Holomek
o £ vedoud zkusebny tepelnych a ekologickych zatizeni
kierownik zaklagu badawczego urzadzer cispinych i ekologicznych

éjszym cerfyfikatem potwierdza, Ze
2 podanyrni ponizej wynikami.

Brno, 2019-09-26
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Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Brno, Cesks republika
Instytut Badawczy Przemysiu Maszynowego, przedsigblorstwo paristwowe, Republika Czeska

OSVEDCENI O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

Marer  0-B-02454-19

Numer
BLAZE HARMONY s.r.0.
Tméavka 37, 751 31 Lipnik nad Bed&vou Vil
Ceska republika — Republika Czeska

Kotel teplovedni - Kociof cleplowodny

Vyrobce — Prodticent

Viyrobek = Produkt

Typové oznadeni — Qznaczenie typu BLAZE COMFORT COME! 15, 20, 25, 30

Metoda zkougek — Metoda prib CSN EN 303-5:2013

Zpiisob topeni — Sposch ogrzewania ruéni — recznie
Preferavané palivo — Preferowany opaf dfevo-A -~ drewrio A
Ttlda — Klasa 5

Vysledky — Wyniki

BLAZE BLAZE BLAZE BLAZE
Typ - Typ COMFORT  COMEORT COMFORT COMFORT
COMBI15 COMBI20*) COMBI 25 ") COMBRE] 30
Jmenovity vwkon — Moc znamionowa
CO (10% Oz} mg/ma’ 162 146 131 115 Max. 700 mg/m,’
OGC (10% Oy) mg/mp’ 7 5 4 2 Max. 30 mg/m,®
Prach— Pyt 3 3
(10% Oy) mg/min 16 16 16 16 Max. 60 mgim,
Uinnost — Sprawnosc % 91,7 82,3 93,0 93,6
BLAZE BLAZE BLAZE BLAZE
Typ-Typ COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT
COMBI1S COMBI 20 %) COMBI 25 *) COMBI 30
SniZeny vykon — Moc obniZona
CO {10% O2) mg/mp’ 663 488 332 167 Max. 700 mgimp,®
OGC (10% O2) mg/ma’ 25 22 19 18 Max. 30 mg/m,’®
Prach = Pyf 3 3
(10% O2) mg/mn 7 7 8 8 Max. 60 mgimy,
Uinnost — Sprawnosé % 91,5 92,5 93,5 94,5

*} hodnoty deklarovany vyrobcem - warloéol zadeklarowane przez producenta

Protokol & — Protokdf nr. 30-14627/12/T

vydany Zkudebni laboratof| &. 1045.1, akreditovanou CIA o.p.s., islo
osvéd&eni o akreditaci 491/2018

wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CIA o.p.5., numer Swiadactwa akredylaci 491/2018

Podkiad pro vydani osvéddéeni
— Podstawa wydania cerlyfikatu

Strojirensky zkusebni Ustav, s.p. timto osvédeni o zkousce potwrzuje, %e u pfedmétného vyrobku proved
zkousky & vypolty s vise uvedenymi vysladky. P
Instytut Badawczy Przemysiu Maszynowego, pizedsighiorstwo paristwowe niniejszym certyfikatem potwierdza, Ze
dokonal oceny przedmiciowego produkiu oraz przeprowadszit préby i opﬁgiz‘ﬁ’z podanymi ponizef wynikami,

f

AN
il Mll‘én Holomek

" vedouci zkusebny tapeinych a ekologickych zafizent
- kierownik zaidadu badawc2ego urzgdzen ciepinych i ekologicznych

Bmo, 2019-08-26
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